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Références de qualité Limites de qualité

Paramètres bactériologiques minimale maximale minimale maximale Unités Résultats Résultats

Germes revivifiables à 36°C 100 n/mL 0 0

Pseudomonas aeruginosa 0 n/(100mL) 0 0

Staphylocoques pathogènes 0 n/(100mL) 0 0

Enterocoques intestinaux 0 n/(100mL) 0 0

Références de qualité Limites de qualité

Paramètres physico-chimiques minimale maximale minimale maximale Unités Résultats Résultats

Chlorures 250 mg/L 76 69

Chlore combiné 0,6 mg(Cl2)/L 0,00 0,10

Chlore disponible 2,0 5,0 mg(Cl2)/L 2,50 3,50

Chlore total mg(Cl2)/L 2,50 3,60

Carbone organique total 5,0 mg(C)/L 0,7 0,9

Fréquentation du bassin Faible Nulle

Stabilisant 75 mg/L 23 22

pH 6,9 7,7 unité pH 7,3 7,4

Température °C 28,5 28,8

Transparence Bonne Bonne

Contrôle sanitaire des eaux de la PISCINE MUNICIPALE DURBAN
DES CORBI - DURBAN-CORBIERES
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